
 ЛЭП и ЭЛТ март 2024 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Вид ремонта Содержание работ Аварийная 

готовность
Время ремонта. 
Начало

Время 
ремонта. 
Конец

Время 
ремонта. 
Количество 

Состояние 
заявки

Причина отказа Прочие примечания Условия 
производства 
работ

Заявленное 
время. Начало

Заявленное 
время. Конец

Заявленн
ое время. 
Количест

Причина снятия Учтенная в 
годовом 
графике

Утверждена БСК Башкирская сетевая компания ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы ЗРР В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот – Бугульма на ПС 110 кВ 
Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 
кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ 
Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.

02:00 20.03.2024 00:00 24.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная не в транзите 20.03.2024 
00:00

24.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК Башкирская сетевая компания ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма ЗРР В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот – Бугульма на ПС 110 кВ 
Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 
кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ 
Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.

02:00 20.03.2024 00:00 24.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная не в транзите 20.03.2024 
00:00

24.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК Башкирская сетевая компания ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма ЗРР В период ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково на ПС 110 кВ 
Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 
кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2.

05:00 20.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная не в транзите 20.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Да

Отклонена БСК Башкирская сетевая компания ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ ТР Для БВР при техническом обслуживании 02:00 19.03.2024 00:00 22.03.2024 
24:00

4 дн 0 ч Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 19.03-22.03 
(заявленный срок 27.05-30.05) из-за 
невозможности обеспечить допустимые 
параметры электроэнергетического 
режима в ПАР. 2. Разрешить при 
следующих условиях: 2.1. Суммарное 
потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ 
НПЗ не более 170 МВт. 2.2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не 
более 300 МВт. 2.3. Температура 
наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 
2.4. Генерация Уфимского ЭР не менее 900 
МВт.  Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и весенней 
распутицы невозможно.

19.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

4 дн 0 ч Выполнение 
работ в период 
закрытия дорог, 
половодья и 
весенней 
распутицы 
невозможно.

Да

Отклонена БСК Башкирская сетевая компания КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 
отпайкой на ПС Затон

ТР Для БВР при техническом обслуживании. 02:00 26.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 26.03-28.03 
(заявленный срок 06.05-08.05) из-за 
невозможности обеспечить допустимые 
параметры электроэнергетического 
режима в ПАР. 2. Разрешить при 
следующих условиях: 2.1. Суммарное 
потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ 
НПЗ не более 170 МВт. 2.2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не 
более 300 МВт. 2.3. Температура 
наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 
2.4. Генерация Уфимского ЭР не менее 900 
МВт.  Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и весенней 
распутицы невозможно.

26.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Выполнение 
работ в период 
закрытия дорог, 
половодья и 
весенней 
распутицы 
невозможно.

Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково сш-220 ТР ТР ШР-220 АТ-1, ТР СШ-220. 05:00 27.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная 27.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково АТ-1 ТР ТР АТ-1, СР В-220 АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1, ТР В-35 АТ-1, ТР ШР-
220 АТ-1, СР ТР-110 АТ-1, ТО ТН ШМ-35 АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-
220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1. ПИ ЛБ-1, ОПН-35 ЛБ-
1. 

05:00 20.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная 20.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ТН-220 СШ ТР ТР ТН-220 СШ, ТР ШР-220 ТН, ПИ ТН-220 СШ. 05:00 27.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная 27.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-220 АТ-1 СР СР В-220 АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1 отбор проб масла. 03:00 20.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная 20.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 АТ-1 СР СР ТР-110 АТ-1 АГ-3ч. 03:00 20.03.2024 00:00 31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная 20.03.2024 
00:00

31.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-2 ВПр ПК Комплекта РЗА. 06:00 26.02.2024 00:00 01.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 26.02.2024 
00:00

01.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2АТ ЗРР Замена кабеля питания и управления приводов РПН. 12:00 01.03.2024 00:00 11.03.2024 
24:00

11 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): Работы выполнены в 
феврале.

01.03.2024 
00:00

11.03.2024 
24:00

11 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2АТ ТР Опробование приводов РПН. 04:00 12.03.2024 00:00 16.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): Работы выполнены в 
феврале.

12.03.2024 
00:00

16.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОВ-110 ВПр Профвосстановление защит. 04:00 04.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при условии 
окончания работ на В-110 Салават-1 ПС 
220 кВ Ашкадар.

04.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК Зеленая ВПр Профконтроль защит. 04:00 18.03.2024 00:00 22.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 18.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Комбинат-1 ВПр  Профилактический контроль защит ВЛ 110 кВ Белорецк-220 
– Комбинат 1 

02:00 25.03.2024 00:00 29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 25.03.2024 
00:00

29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Юша-тяга ТР ТР  В-110 Юша-тяга, характеристики. ТО ТТ-110 Юша-тяга. 
Профилактический контроль защит ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 
Юша-тяга. 

02:00 11.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 11.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Отклонена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ОСШ 110 кВ ТР ТО ОР-110 Юша-тяга. 02:00 11.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 11.03-15.03 
(заявленный срок 22.04-26.04) из-за 
невозможности обеспечить допустимые 
параметры электроэнергетического 
режима в ПАР.

11.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ Затон АТ-2 ТР Дегазация АТ-2. ВЗ 04.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. 
Не совмещается с ремонтом АТ-1 (07-
15.03) и АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ (19-
28.03) из-за недопустимой токовой 
нагрузки АТ-2(1) ПС 220 кВ НПЗ в 
исходной схеме. Оформить в МГР на 
апрель.

04.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Нет



Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ТН-220 Затон ТР ТО, ПИ ТН-220 Затон. 01:00 26.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

26.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Да, срок 
ремонта 
изменен

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ТН-220 Затон ТР ТО, ПИ ТН-220 Затон. 01:00 07.03.2024 00:00 11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная 07.03.2024 
00:00

11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон ВПр Профвосстановление защит. 03:00 24.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

24.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 ТР ТР, ПИ АТ, ТО: В-35, ТТ-35, ТР ТСН отбор проб масла. 03:00 07.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

07.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 Затон ВПр Профвосстановление защит. 03:00 07.03.2024 00:00 11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

07.03.2024 
00:00

11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 ТР ТР ШР-1  В1-220 ТЭЦ-2 01:00 07.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

07.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 ТР ТР ШР-1  В1-220 ТЭЦ-2 03:00 07.03.2024 00:00 15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

07.03.2024 
00:00

15.03.2024 
24:00

9 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ ТР ТО, ПИ КС 220 ТЭЦ-2 (ф.С) 02:00 19.03.2024 00:00 22.03.2024 
24:00

4 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

19.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

4 дн 0 ч Да, срок 
ремонта 
изменен

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 ТР ТР, ПИ АТ-2, ТО: В-35, ТР: ТСН- отбор проб масла. 03:00 19.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

10 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

19.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

10 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 2ГПП УНПЗ ВПр Профконтроль защит. 03:00 26.02.2024 00:00 01.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная  с переводом на ОВ 26.02.2024 
00:00

01.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 
отпайкой на ПС Затон

ВПр Профвосстановление защит. ТО, ПИ ТН-220 Затон. 03:00 07.03.2024 00:00 11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

07.03.2024 
00:00

11.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 
отпайкой на ПС Затон

ТР ТО, ПИ ТН-220 Затон 01:00 26.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих 
условиях: 1.1. Суммарное потребление ПС 
110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 
МВт. 1.2. Потребление энергорайона 
«Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 300 
МВт. 1.3. Температура наружного воздуха 
не более +10 Град. Ц. 1.4. Генерация 
Уфимского ЭР не менее 898 МВт.

26.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Да, срок 
ремонта 
изменен

Утверждена БСК ПС 220 кВ Самаровка ОВ-110 ВПр Профконтроль. Изменение уставок комплекта РЗА ОВ-110 по 
заданию СРЗА ООО «БСК»СЗ № БСК/15.1.14-1986 от 
28.12.2023 г. согласно СЗ ООО «Башкирэнерго» № БЭ/1.14.2-
8509 от 25.12.2023 г.

03:00 11.03.2024 00:00 22.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Исходная 11.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

12 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы АТ-2 ЗРР На время отключения В-110 АТ-2. ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет



Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы ЗРР Для работ по программе ввода в работу ТТ1-220 Бугульма 
после ремонта.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы РЕЗ Вывести в резерв для работ по программе ввода в работу ТТ1-
220 Бугульма после ремонта.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV 
цепь с отпайками

ЗРР Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV 
цепь с  отпайками.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 
III цепь с отпайками

ЗРР Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III 
цепь с отпайками.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II 
цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк

ЗРР Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II 
цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I 
цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк

ЗРР Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I 
цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар тупиком с ПС 220 кВ Благовар. ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В1-220 Бугульма ЗРР Для работ по программе ввода в работу ТТ1-220 Бугульма 
после ремонта.

ВЗ 14.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
потреблении Туймазинского ЭУ не более 
100 МВт.

14.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В1-220 Бугульма КР Устранение утечки элегаза с демонтажем/монтажем TT 1-220 
Бугульма ф.А.

ВЗ 12.03.2024 00:00 14.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Исходная 12.03.2024 
00:00

14.03.2024 
24:00

3 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II 
цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы

ВПр Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 24.03.2024 00:00 24.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 24.03.24, в 
заявленный срок не совмещается с 
ремонтом ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-
тяга (19-23.03). 2. Разрешить при 
потреблении Карламанского ЭУ не более 
50 МВт.

под наведенным 
напряжением

22.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I 
цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы

ВПр Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 12.03.2024 00:00 12.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): разрешить при потреблении 
Карламанского ЭУ не более 50 МВт.

под наведенным 
напряжением

12.03.2024 
00:00

12.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-110 1СШ ТР ТО и ПИ ТН-110 1СШ. ПК вторичных цепей ТН-110 1 СШ.  02:00 25.03.2024 00:00 29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная 25.03.2024 
00:00

29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 ВПр Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 12.03.2024 00:00 12.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Исходная БРДУ (МГР): разрешить при потреблении 
Карламанского ЭУ не более 50 МВт.

12.03.2024 
00:00

12.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 ТР Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 24.03.2024 00:00 24.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 24.03.24, в 
заявленный срок не совмещается с 
ремонтом ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-
тяга (19-23.03). 2. Разрешить при 
потреблении Карламанского ЭУ не более 
50 МВт.

22.03.2024 
00:00

22.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Ново-Стерлитамак-1 СР СР ШР-1 110 Ново-Стерлитамак-1.  02:00 27.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 27.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-2 ВПр Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ 14.03.2024 00:00 24.03.2024 
24:00

11 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 14.03.2024 
00:00

24.03.2024 
24:00

11 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-1 ВПр Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ 04.03.2024 00:00 13.03.2024 
24:00

10 дн 0 ч Исходная с переводом на ОВ 04.03.2024 
00:00

13.03.2024 
24:00

10 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Уфа-Южная "Зеленая" СР СР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая".  02:00 25.03.2024 00:00 26.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Исходная  с переводом на ОВ 25.03.2024 
00:00

26.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-110 СР Увеличение расстояния от нижней кромки фарфора ОПН-110 
1 СШ ф.А,В,С до земли. СР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая", ШР-
1 110 Ново-Стерлитамак-1.  

02:00 25.03.2024 00:00 29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Исходная  25.03.2024 
00:00

29.03.2024 
24:00

5 дн 0 ч Да

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 2СШ ВПр Подключение и опробование взапимодействия вновь 
вводимых устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.

01:00 28.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

28.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 1СШ ВПр Подключение и опробование взапимодействия вновь 
вводимых устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.

01:00 28.03.2024 00:00 28.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

28.03.2024 
00:00

28.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет



Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-500 2 СШ ЗРР Подключение и опробование взапимодействия вновь 
вводимых устройств РЗА АТ-3.

02:00 29.03.2024 00:00 29.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. В связи с отказом АТ-3 ПС 
500 кВ Буйская (19.03.2024-
17.04.2024), не совмещается с 
ремонтом Блока 1 на Кармановской 
ГРЭС (06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

29.03.2024 
00:00

29.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-500 1 СШ ЗРР Подключение и опробование взапимодействия вновь 
вводимых устройств РЗА АТ-3.

02:00 29.03.2024 00:00 29.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. В связи с отказом АТ-3 ПС 
500 кВ Буйская (19.03.2024-
17.04.2024), не совмещается с 
ремонтом Блока 1 на Кармановской 
ГРЭС (06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.  

29.03.2024 
00:00

29.03.2024 
24:00

1 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 ВПр Замена устройств РЗА ОВ-220. ВЗ 19.03.2024 00:00 17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак ВПр Подключение и опробование взаимодействия вновь 
вводимого устройства ДЗШ-220.

04:00 19.03.2024 00:00 11.04.2024 
24:00

24 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

11.04.2024 
24:00

24 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 ВПр Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ 19.03.2024 00:00 17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-2 ТР ТО ТТ-110 Янаул-2. 02:00 04.03.2024 00:00 05.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 04-05.03.24, в 
заявленный срок не совмещается с 
ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС.

с переводом на ОВ 05.03.2024 
00:00

06.03.2024 
24:00

2 дн 0 ч Нет



Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 ВПр Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ 19.03.2024 00:00 17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 ВПр Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ 19.03.2024 00:00 17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская АТ-3 ВПр Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ 19.03.2024 00:00 17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Отказанная БРДУ (МГР): отказать, неплановый 
ремонт. Не совмещается с ремонтом 
Блока 1 на Кармановской ГРЭС 
(06.02.2024-15.06.2024) из-за 
превышения МДП в КС «Северо-
Западный энергорайон РБ» в ПАР 
(аварийное отключение 1АТ 
Кармановской ГРЭС) требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном энергорайоне 
в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР 
ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность 
реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская будет зависеть от подачи 
предложений по согласованным 
плановым ремонтам) либо оформить 
в ГГР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год. 

19.03.2024 
00:00

17.04.2024 
24:00

30 дн 0 ч Нет

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ОВ-220 ВПр Реконструкция РЗА ОВ-220. ВЗ 18.03.2024 00:00 05.04.2024 
24:00

19 дн 0 ч Исходная 18.03.2024 
00:00

05.04.2024 
24:00

19 дн 0 ч Нет


